
Krav til interne
rørledninger, se
tekniske bestemmelser
for fjernvarmelevering.

Se krav til opbygning
af målerinstallation
se principskitse
9.1.1 til 9.8 på:
https://kredslob.dk
Søg: Installation af fjernvarme

Før måler
skal alle rør og
komponenter
isoleres i henhold
til norm.

Kredsløb's  entreprisegrænse. Øvrige komponenter monteres af kunden.

Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Varmemåleren (afregningsmåler) leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Teknisk varmemåler leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

For udførelse af elforsyning

til målere, se §9.4 og §9.5

i tekniske bestemmelser
for fjernvarmelevering på:
https://kredslob.dk
Søg: Tekniske bestemmelser

Afspæringshaner leveres og vedligeholdes af kunden.
Monteres såfremt der monteres en tekniskmåler.
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