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Afregningsmåleren leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Friareal foran varmemåler og hovedhaner,
som skal være nemt tilgængelige.

Se krav til opbygning
af målerinstallation
se principskitse
9.1.1 til 9.8 på:
https://kredslob.dk
Søg: Installation af fjernvarme

For udførelse af el. forsyning til
målere, se §9.4 og §9.5
i tekniske bestemmelser
for fjernvarmelevering på:
https://kredslob.dk
Søg: Tekniske bestemmelser

Der skal være fri adgang til målerinstallationer
uden brug af værktøj. Åbningen er placeret
umiddelbart foran installationen.
Minimumskrav til åbningsareal 600 X 1000 mm
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Principskitse af varmeinstallation og pladskrav i skakt
med direkte afregningsforhold til hver boligenhed

Alle mål i mm.
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